OKRESNY URAD KOSICE — OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 KoSice

Cislo: OU-KS-OSZP 2016/010101 Kosice, 23. 11.2016
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Rozhodnutie

Okresny urad KoSice — okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislugny
organ $tatnej vodnej spravy podl'a zdkona & 180/2013 Z. z. o organizicii miestnej 3tatnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov, podla § 5 zdkona NR SR ¢&. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 61 pism. a) & 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona SNR ¢. 372/1990Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,vodny zdkon®), konajic na zéklade ustanoveni:

—§ 26 ods.1 vodného zékona,

—§ 68 a§ 81 ods. 4 zdkona & 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*),

—§ 120 a nasl. stavebného zdkona,

—§ 11 vykondvacej vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

—§ 46 a nasl. zdkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov

povoluje

Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Kogice,
ICO: 36570460

I. zmenu vodnej stavby ,,Skupinovy vodovod obei idolia Kanapty — I1. etapa“.
Uskuto¢nenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutim OUZP Kogice — okolie

€. 2011/00146 zo diia 12. 05. 2011, platnost’ citovaného povolenia na uskuto&nenie vodnej

stavby bola prediZena rozhodnutim OUZP Kosice — okolie & 2013/00606 zo diia 02. 05. 2013.

Zmena stavby sa tvka nasledovnych stavebnych obiektov:

SO 01.1 — Rozvodné potrubia Cestice — IL etapa — zrar HDPE DN 100 pozostava

z tychto rozvodnych radov s dizkou:

Al 545,75 m (pdvodne povolend dizka 509,39 m)

A2 720,25 m (pdvodne povolena dizka 730,87 m) -
A2-1 232,30 m (pdvodne povolena dizka 213,20 m) :
A2-2 752,01 m (povodne povolena dizka 753,45 m)

A2-2-1 52,96 m (povodne povolend dizka 34,92 m) '
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A2-3 320,84 m (pdvodne povolend dizka 327,74 m)
A2-3-1 37,22 m (pdvodne povolena dizka 37,78 m)
A3 505,67 m (pdvodne povolend dizka 498,88 m)
Spolu: 3 167,00 m (pdvodne povolena dizka 3 106,23 m).

SO 01.2 - Vodovodné pripojky Cestice — IL etapa (verejné Casti) — 163 ks zrur
LDPE 32)(2,? s celkovou dlZkou 1 123,72 m (pdvodne povolené 165 ks z rar LDPE 32x2.9
s celkovou dlZkou cca 1 291 m).

SO 02.1 — Rozvodné potrubia Komérovce — II. etapa — z rir HDPE DN 100 pozostava
z tychto rozvodnych radov s dizkou:

Al-1 122,74 m (pdvodne povolena dizka 243,41 m)

Al-1-1 48,46 m (povodne povolena dizka 49,34 m)

Al-1-2 136,63 m (pdvodne povolena dizka 133,00 m)

Al1-1-2-1 75,40 m (povodne povolens dizka 94,92 m)

Al-2 414,47 m (pdvodne povolena dizka 358,49 m)

A2 95,86 m (povodne povolena dizka 97,57 m)

Spolu: 893,56 m (pdvodne povolena dizka 976,73 m).

SO 02.2 — Vodovodné pripojky Komérovee — II. etapa (verejné Casti) — 66 ks zrar
LDPE 32){2,'9 s celkovou dlzkou 423,85 m (pévodne povolené 83 ks zrar LDPE 32x2.9
s celkovou diZkou cca 699 m ).

SO 03.1 - Rozvodné potrubia Buzica — 1L etapa — z rir HDPE DN 100 (rady Al, Al-2,
Al-3, A2, A2-1, A2-2, A3-1) aDN 80 (rady A3-1, B, Bl, B1-1, B2, B2-1, B2-1-1) st
zrealizované v dizke:

Al 940,63 m (pdvodne povolena dizka 939,93 m)
Al-2 89,46 m (pbvodne povolena dizka 89,06 m)
Al-3 251,37 m (pdvodne povolena dizka 243,26 m)
A2 782,09 m (pdvodne povolena dizka 770,40 m)
A2-1 67,29 m (pdvodne povolena dizka 67,40 m)

A2-2 329,41 m (p6vodne povolena diika 326,06 m)
A3-1 543,99 m (pdvodne povolend dizka 539,02 m) + 133,60 m z rar HDPE DN 80

B 510,79 m (povodne povolena dizka 510,09 m)
Bl 97,46 m (pdvodne povolend dizka 101,00 m)
B1-1 96,30 m (pdvodne povolend dizka 96,22 m)

B2 201,46 m (pdvodne povolena dizka 203,55 m)

B2-1 278,65 m (pdvodne povolena dizka 275,10 m)
B2-1-1 88.71 m (p6vodne povolena dlzka 89.63 m)
Spolu: 4 411,21 m (pévodne povolena dizka 4 250,72 m).

SO 03.2 — Vodovodné pripojky Buzica — IL. etapa (verejné Casti) — 195 ks z LDPE 32x2.9
s celkovou dizkou 1 200,68 m (pévodne povolené 204 ks z rir LDPE 32x2,9 celkovou diZkou
cca 1 627 m).

SO 04.1 — Rozvodné potrubia ReSica — II. etapa — zrar HDPE DN 100 pozostiava
z tychto rozvodnych radov s dizkou:

A 162,52 m (pdvodne povolena dizka 523,09 m)

Al 50,96 m (p6vodne povolena dizka 50, 84 m)

A2 nerealizuje sa (pdvodne povolend dizka 100,62 m)
A3 456,21 m (pdvodne povolend dizka 442,92 m)

A3-1 24,47 m (pdvodne povolend dizka 135,12 m)
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A4 485,61 m (pdvodne povolena dizka 488,82 m)

A4-1 99,39 m (pévodne povolena dizka 99,91 m)

A4-2 64,97 m (p6vodne povolend dizka 62,09 m)

A5 472,59 m + 271,94 m predlzeme (pdvodne povolena dizka 472,80 m)
Ab 26,98 m (pdvodne povolena dizka 27,79 m)

Spolu: 2 115,64 m (povodne povolena dizka 2 404,00 m).

SO 04.2 — Vodovodné pripojky ReSica — II. etapa (verejné Casti) — 85 ks z rar LDPE 32x2,9
s celkovou dizkou 708,07 m (pévodne povolené 93 ks z rir LDPE 32x2,9 celkovou dizkou
cca 744 m).

SO 05.1 — Rozvodné potrubia Nizny Lanec — II etapa - z rar HDPE DN 100 pozostédva
z tychto rozvodnych radov s dizkou:

Al 375,46 m (pdvodne povolena dizka 367,19 m)
A2 94,96 m (pdvodne povolend dizka 92,54 m)
A3 188,13 m (pbvodne povolena dl:ika 266,55 m)
A3-1 67,90 m (pdvodne povolena dlzka 77,36 m)

Spolu: 726,45 m (pdvodne povolena dizka 803,64 m).

SO 05.2 — Vodovedné pripojky NiZzny Lanec — II. etapa — 34 ks zrir LDPE 32x2.9
s celkovou dizkou 252,18 m (pdvodne povolené 41 ks zrir LDPE 32x2,9 celkovou dizkou
cca 354 m).

SO 06.1 — Privodny rad VySny Linec - z rir HDPE DN 80 s celkovou dizkou 370,14 m
(pévodne povoleny z rur HDPE DN 80 s celkovou diZzkou 361,73 m).

SO 06.2 - Vytlaény rad VySny Lénec - vytlaéné potrubie od CS do jestvujuceho vodojemu
je zrir HDPE DN 50 s celkovou dizkou 619,04 m (pévodne povoleny z rar HDPE DN 50
s celkovou dizkou 629,86 m).

SO 06.4 — Pripojka NN k CS V. Lanec — dizka kdbla NAYY 4x25 je 29,78 m (pévodne
povolena diZka 15 m).

SO 07.1 - Privedny rad Chym — z rir HDPE DN 80 s celkovou dizkou 723,97 m (pévodne
povoleny z rir HDPE DN 80 s celkovou dizkou 688,15 m).

SO 07.2 - Vytlatny rad Chym - z rir HDPE DN 80 s celkovou dizkou 307,51 m (pdvodne
povoleny zrar HDPE DN 50 dizky 296,02 m).

SO 07.4 - Pripojka NN k CS Chym - diZka kébla NAYY 4x25 je 17,35 m (pdvodne
povolena dizka 11 m).

SO 07.6 — Odvodnenie CS Chym - je zrir PVC DN 150 s dizkou 21,02 m (povodne
povolené z rir HDPE DN 150 s dlzkou 14,7 m).

SO 08.1 - Privodny rad Perin — je z rir HDPE DN 150 s dizkou 1 554,48 m a DN 100
s dizkou 232,59 m (pdvodne povoleny z rir HDPE DN 150 s dizkou 1547,9 m a DN 100
s dizkou 85,32 m). Privod vody do CS Perin zabezpeti privodné potrubie HDPE DN 100
s dizkou 10,56 m (pdvodne povolené potrubie HDPE DN 80 s dizkou 12,3 m).

SO 08.2 - Vytla¢ny rad Perin — je z rar HDPE DN 50 s celkovou dizkou 730,50 m (pdvodne
povoleny z rair HDPE DN 50 s dlZzkou 722.69 m).
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SO 08.4 — Pripojka NN k CS Perin — dizka kébla NAYY 4x25 je 38,77 m (pdvodne
povolena dizka 13 m).

SO 08.6 — Odvodnenie z CS Perin — je zrir PVC DN 150 s diZkou 2,86 m (povodne
povolené z rar HDPE DN 150 s dizkou 22,2 m).

Zmenami stavby neboli dotknuté pozemky nad rdmec pdvodného povolenia OUZP
Kosice - okolie na usku:roénenie stavby €. 2011/00146 zo diia 12. 05. 2011, ktoré bolo
zmenené rozhodnutim OUZP Kogice — okolie €. 2013/00606 zo diia 02. 05. 2013.

II. uZivanie vodnej stavby ,,Skupinovy vodovod obci idolia Kanapty — II. etapa“ podl'a

ustanoveni

- §26o0ds. 4 vodného zikona,

- § 82 a § 120 a nasl. stavebného zikona,

- § 20 vykonavacej vyhladky ¢éislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

Stavba pozostdva z tychto objektov:

Stavba nadvizuje na stavbu ,,Skupinovy vodovod obei udolia Kanapty — I. etapa®
a rieSila rozSirenie vodovodnej siete onové rozvodné potrubné rady averejné Casti
vodovodnych pripojok v obciach Cestice, Komarovce, Buzica, ReSica a Nizny Lanec vratane
zriadenia ¢erpacich stanic v obci Perin — Chym (Cast’ Vy3ny Lanec, Perin a Chym).

Stavebné objekty:

SO 01.1 — Rozvodné potrubia Cestice — I1. etapa - rozvodné potrubie pre zostavajucu Cast’
obce zrir HDPE DN 100 sa napojilo na hlavné zésobovacie potrubia rieSené v I. etape.
Pozostava z rozvodnych radov s dlzkou:

Al 545,75 m

A2 720,25 m

A2-1 232,30 m

A2-2 752,01 m

A2-2-1 52,96 m

A2-3 320,84 m

A2-3-1 37,22 m

A3 505,67 m

Spolu: 3 167,00 m.

SO 01.2 - Vodovodné pripojky Cestice — II. etapa (verejné Casti) — 163 ks zrur
LDPE 32x2,9 s celkovou diZzkou 1 123,72 m.

SO 02.1 — Rozvodné potrubia Komarovee — II. etapa — z rr HDPE DN 100 sa napojilo
na hlavné zasobovacie potrubia rieSené v I. etape. Pozostéva z rozvodnych radov s dizkou:
Al-1 122,74 m

Al-1-1 48,46 m

Al-1-2 136,63 m

Al-1-2-1 75,40 m

Al-2 414,47 m

A2 95,86 m
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Spolu: 893,56 m.

SO 02.2 - Vodovodné pripojky Komarovce — IL. etapa (verejné Casti) — 66 ks z rir LDPE
32x2.9 s celkovou dlZzkou 423,85 m.

SO 03.1 - Rozvodné potrubia Buzica — II. etapa — z rar HDPE DN 100 (rady Al, Al-2,
Al-3, A2, A2-1, A2-2, A3-1) aDN 80 (rady A3-1, B, Bl1, Bl-1, B2, B2-1, B2-1-1) st
zrealizované v dlzke:

Al 940,63 m
Al-2 89,46 m
Al-3 251,37 m
A2 782,09 m
A2-1 67,29 m

A2-2 329,41 m
A3-1 543,99 m + 133,60 m z rar HDPE DN 80

B 510,79 m
Bl 97,46 m
B1-1 96,30 m
B2 201,46 m

B2-1 278,65 m
B2-1-1 88,71 m
Spolu: 441121 m.

Rozvodné rady Al aZz A3-1 budu zésobovat obec gravitaine zvodojemu 2 x 250 m’.
Rozvodné rady B budu sluzit’ na zasobovanie 2. tlakového pasma v obci Buzica, kde dopravu
vody zabezpedi erpacia stanica umiestnend v manipula¢nej komore vodojemu (technologické
zariadenie CS bolo predmetom I. etapy).

SO 03.2 - Vodovodné pripojky Buzica — II. etapa (verejné Casti) — 195 ks z rar LDPE
32x2,9 s celkovou dlzkou 1 200,68 m.

SO 04.1 — Rozvodné potrubia ReSica — IL. etapa — zrur HDPE DN 100 pozostava

z rozvodnych radov s dizkou:
A 162,52 m

Al 50,96 m

A2 nerealizuje sa

A3 456,21 m

A3-1 24,47 m

A4 485,61 m

A4-1 99,39 m

A4-2 64,97 m

AS 472,59 m + 271,94 m prediZenie
A6 26.98 m

Spolu: 2 115,64 m.

SO 04.2 - Vodovodné pripojky ReSica — IL. etapa (verejné ¢asti) — 85 ks z rur LDPE 32x2.9
s celkovou dlZzkou708.07 m.

SO 05.1 — Rozvodné potrubia Nizny Lanec — IL etapa - z rar HDPE DN 100 pozostava
z rozvodnych radov s dlzkou:

Al 375,46 m

A2 94,96 m
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A3 261,68 m
A3-1 67,90 m
Spolu: 726,45 m.

SO 05.2 - Vodovodné pripojky Nizny Lanec — II. etapa — 34 ks zrir LDPE 32x2,9
s celkovou dizkou 252,18 m.

SO 06.1 — Privodny rad Vy$ny Lanec - zrar HDPE DN 80 s celkovou dizkou 370,14 m
riesi privod vody do CS Vy3$ny Lénec z hlavného privodného radu Buzica — Perin.

SO 06.2 - Vytlaény rad VySny Linec - vjtlatné potrubie od CS do jestvujiiceho vodojemu
je z rr HDPE DN 50 s celkovou dlZkou 619,04 m.

SO 06.3 — Cerpacia stanica VyS§ny Ldnec — je rieSend ako typova Zelezobetonova
monoliticka Sachta s prefabrikovanym stropom (rozmery 3 600 x 2 400 mm, svetld vyska
1 800 mm).

SO 06.4 — Pripojka NN kCS V. Ldnec — dizka kdbla NAYY 4x25 z vonkajsicho
distribu¢ného rozvodu NN v obci je 29,78 m.

SO 06.5 - Oplotenie a terénne tipravy CS V. Linec — oplotenie mé dizku 33,20 m.

SO 06.6 — Odvodnenie CS Vy$ny Lanec - z rir PVC DN 150 s dizkou 21,55 m je zatstené
do jestvujiceho povrchového rigolu.

SO 07.1 - Privodny rad Chym — zrir HDPE DN 80 s celkovou dizkou 723,97 m riesi
privod vody do CS Chym z hlavného privodného radu Buzica — Perin.

SO 07.2 — Vytlaény rad Chym - od ¢S do jestvujiceho vodojemu je z rar HDPE DN 80
s dizkou 307,51 m.

SO 07.3 — Cerpacia stanica Chym - je rieSend ako typové Zelezobetonovd monoliticka
Sachta s prefabrikovanym stropom (rozmery 3 600 x 2 400 mm, svetld vyska 1 800 mm).

SO 07.4 — Pripojka NN k CS Chym - dizka kibla NAYY 4x25 z vonkaj§ieho distribuéného
rozvodu NN v obci je 17,35 m.

SO 07.5 - Oplotenie a terénne tpravy CS Chym — oplotenie ma dizku 33,51 m.

SO 07.6 — Odvodnenie CS Chym - zrar PVC DN 150 s di¥kou 21,02 m je zaulsteny
do jestvujuceho povrchového rigolu.

SO 08.1 — Privodny rad Perin - z rir HDPE DN 150 s dizkou 1 554,48 m a DN 100 s dizkou
232,59 m zabezpeli priame zasobovanie Sasti obce Perin z jestvujiceho rozvodného radu
Perin cez vodojem v obci Buzica a privodné potrubie Buzica — Perin. Privod vody do CS
Perin zabezpedi privodné potrubie z rar HDPE DN 100 s dizkou 10,56 m. Pred napojenim
na jestvujuci verejny vodovod v Perine je zriadend vodomern4 Sachta.

SO 08.2 — Vytlaény rad Perin - zrir HDPE DN 50 s dizkou 730,50 m od CS Perin
do vodojemu.
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SO 08.3 — Cerpacia stanica Perin - je rieSena ako typové Zelezobetonova monoliticka Sachta
s prefabrikovanym stropom (rozmery 3 600 x 2 400 mm, svetla vyska 1 800 mm).

SO 08.4 — Pripojka NN k CS Perin - dizka kabla NAYY 4x25 z vonkajsicho distribu¢ného
rozvodu NN v obci je 38,77 m.

SO 08.5 — Oplotenie a terénne tpravy CS Perin — oplotenie mé dizku 32,49 m.

SO 08.6 — Odvodnenie z CS Perin - zrir PVC DN 150 sdizkou 2,86 m je zaustené
do zakrytého potoka.

SO 10 - Krizovanie ciest KSK (bez vodovodnych pripojok) — vSetky krizovania ciest I1I. tr.
su zrealizované pretlaanim ocel'ovej chranicky pod komunikaciou.

SO 11 - Krizovanie tokov - ReSicky potok a jeho pritok, Chymsky potok a kanal K16 je
rieSené uloZenim do ocel'ovych chraniciek.

Prevadzkové sibory:

PS 1 — Technologické vybavenie CS Vysny Lénec (strojnotechnologicka &ast + signalizacny
kabel)

PS 2 — Technologické vybavenie (?S Chym (strojnotechnologicka ¢ast’ + signalizacny kabel)
PS 3 — Technologické vybavenie CS Perin (strojnotechnologicka ¢ast’ + signaliza¢ny kabel)
PS 4 — Dialkovy prenos dat

Predmetom PS je technologické zariadenie Serpacich stanic pitnej vody. Cerpacie stanice st
vybavené 2 ks &erpacich agregatov, z ktorych 1 tvori 100%-nu zélohu. Parametre CS (Q, H,
P, T) su prispdsobené narokom jednotlivych obci.

V rdmci PS 4 je rieSené meranie, prenos dat, dispeCerské a miestne riadenie objektov ATS +
VDJ Buzica, VDJ V. Lanec, ATS V. Lanec, ATS Perin, ATS Chym, VDJ Perin, VDJ Chym,
CS Perin — Chym.

Povolenie je vydané za predpokladu spinenia nasledovnych podmienok a povinnosti:

1. Prevadzkovat’ vodnu stavbu v stlade so schvalenym prevadzkovym poriadkom.

2. UdrZiavat' vodnt stavbu v riadnom stave a zabezpeCovat jej idrzbu a prevadzku tak, aby
neohrozovala bezpenost' o0s6b, majetku  a vodohospodarskych ainych prdvom
chranenych zaujmov.

Odovodnenie

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a. s., Komenského 50, Kosice podala listom
doru¢enym diia 22. 07. 2016 na Okresnom urade KoSice — okolie, odbore starostlivosti
o Zivotné prostredie (d’alej len ,,0U Kogice — okolie, OSZP*) navrh na vydanie povolenia
na zmenu vodnej stavby ,,Skupinovy vodovod obci udolia Kanapty — II. etapa“ a povolenia
na uZivanie uvedenej vodnej stavby.

Uskutoénenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutim OUZP Kosice — okolie
¢. 2011/00146 zo dita 12. 05. 2011, platnost’ citovaného povolenia na uskuto¢nenie vodnej
stavby bola predlZena rozhodnutim OUZP KoS3ice — okolie ¢. 2013/00606 zo diia 02. 05. 2013.
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K Ziadosti o vydanie povolenia na zmenu a uZivanie vysSie uvedenej vodnej stavby

Ziadatel' predloZil nasledovné doklady:

- spravny poplatok,

- rozhodnutie OUZP Kosice - okolie & 2011/00146 zo diia 12. 05. 2011,

- rozhodnutie OUZP Kogice — okolie & 2013/00606 zo diia 02. 05. 2013,

- preberaci protokol o odovzdani aptrevzati verejne] prace €. 19/06/2016 zo dna
03. 06. 2016,

- vyjadrenie OU Kogice — okolie z hladiska odpadového hospodarstva & OU-KS-OSZP
2016/009601 zo dria 02. 08. 2016 ku kolaudacii stavby,

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenie stavby ,,Obce udolia Karapty —
Skupinovy vodovod - roz§irenie® vypracovani v marci 2016,

- porealizatné zameranie stavby ,.Obce udolia Kanapty — Skupinovy vodovod -
rozSirenie* vypracované GEOBUILD, s. r. 0. Ko8ice v novembri 2015 a februari 2016,

- prevadzkovy poriadok stavby ,,Obce tdolia Kafiapty — Skupinovy vodovod - rozsirenie™
vypracovany GASMONTA s. r. 0., Vranov nad Toplou,

- geometrické plany uloZenia vodovodného potrubia pre stavbu ,,Obce tidolia Kanapty —
Skupinovy vodovod — rozsirenie“ vypracované GEOBUILD, s. r. o. KoSice (na
vymedzenie rozsahu vecného bremena),

- certifikaty a vyhlasenia o zhode pouZitych stavebnych vyrobkov,

- zépisy o tlakovych skiuskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 01.1 Rozvodné potrubia Cestice a SO 01.2 Vodovodné pripojky Cestice,

- protokol o statickej zat'aZovacej skuske pre SO 01.1 zo septembra 2015,

- protokol EKOLAB s. 1. 0., KoSice ¢. 6897/2015 zo diia 06. 12. 2015,

- preberaci protokol od SC KSK zo dria 26. 01. 2016 (pre Cestice),

- stanovisko Obce Cestice zo diia 15. 04. 2016 k terénnym upravam a pracam v obci,

- zapisy o tlakovych skuskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 02.1 Rozvodné potrubia Komarovce a SO 02.2 Vodovodné pripojky
Komarovce,

- protokol o statickej zatazovacej skuske pre SO 02.1 zo septembra 2015,

- protokol EKOLAB s. 1. 0., Kosice ¢. 6283/2015 zo diia 06. 11. 2015,

- stanovisko Obce Komarovce zo dia 18. 04. 2016 k terénnym upravam a pracam v obci
Komarove,

- preberaci protokol od SC KSK zo dia 26. 01. 2016 (pre Komérovce),

- zapisy o tlakovych skuskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 03.1 Rozvodné potrubia Buzica a SO 03.2 Vodovodné pripojky Buzica,

- protokol o statickej zat'azovacej skuske pre SO 03.1 z augusta 2015,

. protokol EKOLAB s. r. 0., KoSice €. 6896/2015 zo diia 06. 12. 2015,

- preberaci protokol od SC KSK zo diia 26. 01. 2016 (pre Buzicu),

- zépisy o tlakovych skaskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 04.1 Rozvodné potrubia ReSica a SO 04.2 Vodovodné pripojky Resica,

- protokoly o statickej zataZovacej skuske pre SO 04.1 zo septembra 2015 a marca 2016,

- protokol EKOLAB s. r. 0., Kosice ¢. 6959/2015 zo dia 09. 12. 2015,

- stanovisko Obce Regica k terénnym tipravam a pracam v obci,

- preberaci protokol od SC KSK zo diia 26. 01. 2016 (pre Resicu),

- zapisy o tlakovych skuskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 05.1 Rozvodné potrubia Nizny Lanec a SO 05.2 Vodovodné pripojky NiZny Y

Lanec, |
- protokoly o statickej zatazovacej skiske pre SO 05.1 zo septembra 2015 a marca 2016, |
- protokol EKOLAB s. 1. 0., Ko3ice €. 6505/2015 zo diia 17. 11. 2015, 1
- stanovisko Obce Nizny Lanec kterénnym upravam apracam vobei zo dia

05. 04. 2016,

- stanovisko Obce Perin — Chym k terénnym Gpravam a pracam v obci,
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preberaci protokol od SC KSK zo diia 21. 10. 2015 (pre Vy3$ny Lanec),

zapis o tlakovej skiske vodovodného potrubia pre SO 06.2 Vytla¢ny rad V. Lanec,

spravu z odbornej prehliadky aodbornej skudky elektrického zariadenia zo diia

30. 11. 2015 (pre CS Vysny Lanec — odberné elektrické zariadenie),

spravu z odbornej prehliadky aodbornej skusky elektrického zariadenia zo da

03. 02. 2016 (pre CS Vysny Lénec — odberné elektrické zariadenie),

- zapis o tlakovej skuske vodovodného potrubia pre SO 07.1 Privodny rad Chym,

. zapis o tlakovej skuske vodovodného potrubia pre SO 07.2 Vytlaény rad Chym,

- spravu z odbornej prehliadky aodbornej skusky elektrického zariadenia zo dila
30. 11. 2015 (pre CS Chym — odberné elektrické zariadenie),

- spravu z odbornej prehliadky aodbornej skudky elektrického zariadenia zo dia
03. 02. 2016 (pre CS Chym - odberné elektrické zariadenie),

- zapisy o tlakovych skaskach a o celkovych tlakovych skuskach na vodovodnom potrubi
pre SO 08.1 Privodny rad Perin,

- protokol EKOLAB s. r. 0., Kosice &. 6895/2015 zo diia 06. 12. 2015,

- zapis o tlakovej skuske vodovodného potrubia pre SO 08.2 Vytlaény rad Perin,

- spravu z odbornej prehliadky aodbornej skisky elektrického zariadenia zo dia
30. 11. 2015 (pre CS Perin - odberné elektrické zariadenie),

- spravu z odbornej prehliadky aodbornej skusky elektrického zariadenia zo dia
03. 02. 2016 (pre CS Perin - odberné elektrické zariadenie),

- zarucné listy a ndvody na obsluhu,

- stavebné denniky,

- protokol fy FERMONT spol. s. r. o, Bratislava o individudlnej skuske
strojnotechnologickych zariadeni (pre PS 1901 Technologické vybavenie CS Vys$ny
Lanec) zo dna 23. 03. 2016,

- projekt skutoéného vyhotovenia PS 1902.1 Technologické vybavenie CS Vysny Lanec
— Strojnotechnologicka ast” vypracovany v novembri 2015,

- protokol fy FERMONT spol. s. r. o. Bratislava o individudlnej skuske
strojnotechnologickych zariadeni (pre PS 1902 Technologické vybavenie CS Chym) zo
dia 23. 03. 2016,

- projekt skutoéného vyhotovenia PS 1902.1 Technologické vybavenie CS Chym —
Strojnotechnologicka ¢ast’ vypracovany v novembri 2015,

- protokol fy FERMONT spol. s. r. o. Bratislava o individudlnej skuske
strojnotechnologickych zariadeni (pre PS 1903 Technologické vybavenie CS Perin) zo
dnia 23. 03. 2016,

- projekt skutoéného vyhotovenia PS 1903.1 Technologické vybavenie CS Perin —
Strojnotechnologicka ¢ast’ vypracovany v novembri 2015,

- spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske obvodov elektrickych zariadeni
¢. 008/2016 zo dija 08. 02. 2016 (Vy3ny Lénec, DTC1-ATS-PS 1901.2),

- spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske obvodov elektrickych zariadeni
¢. 007/2016 zo dia 08. 02. 2016 (Chym, DTC1-ATS-PS 1902.2),

- spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke a skiiske obvodov elektrickych zariadeni
¢. 006/2016 zo dna 08. 02. 2016 (Perin, DTC1-ATS-PS 1903.2),

- spravy zodbornej prehliadky aodbornej skusky elektrického zariadenia zo diia
03. 02. 2016 pre odberné elektrické zariadenie CS Vysny Lanec, CS Chym, CS Perin,

- zmluvu o ndjme nehnutelnosti uzatvorent s Obcou Perin — Chym zo diia 21. 12. 2010

(pre objekty CS).

Organ S$tatne] vodnej spravy listom € QU-KS-OSZP 2016/010101-2 zo dia
17. 08. 2016 oznamil podla § 73 ods. 4 vodného zikona verejnou vyhladkou zadatie
vodoprdvneho konania vo veci vydania povolenia na zmenu vodnej stavby ..Skupinovy
vodovod obei udolia Katiapty — II. etapa™ a povolenia na uZivanie uvedenej vodnej stavby.
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Sucasne listom & OQU-KS-OSZP 2016/010101-1 zo dita 17. 08. 2016 oznamil podla § 80
stavebného zakona zadatie konania vSetkym zndmym ulastnikom konania, dotknutym
organom Statnej spravy a organizaciam a dfia 30. 09. 2016 vykonal dstne pojednévanie spojené
s miestnym zistovanim. V stlade s ustan. § 81 ods. 4 stavebného zakona spojil OU Kogice —
okolie, OSZP kolauda&né konanie s konanim o zmene stavby.

Na tstnom pojednéavani boli prerokované predloZené doklady a Ziadate!l’ doplnil:

- hlasenie o ukon¢eni archeologického vyskumu zo diia 17. 07. 2015,

- geometricky plan ¢. 48/2016 vypracovany GEOBUILD, s. r. 0. KoSice (na vymedzenie
rozsahu vecného bremena pre k. U. ReSica).

Spresnené boli majetkovoprdvne vztahy pre trasy vodovodného radu A2-2 vk. u
Cestice a vodovodného radu Al-3 vk. 4. Cestice zddvodu zmien v evidencii katastra
nehnutelnosti (zmien v pdévodnom oznadeni parciel). Vodovodny rad A2-2 je vedeny
po sucasnych parceldch ¢. 1748 a & 1747 (evidované na liste vlastnictva & 1577)
vo vlastnictve Obce Cestice. Pozemky situované mimo zastavaného tzemia obce boli
povodne siitastou parcely & 812/55 evidovanej na liste vlastnictva & 338, vo _vlastnictve
ZSR. Nakol'ko vodovodny rad A2-2 nie je vedeny po pozemku vo vlastnictve ZSR, nie je
potrebné, aby investor stavby predkladal zmluvu o zriadeni vecného bremena uzatvorenu
so ZSR v zmysle podmienky ¢&. 15 povolenia OUZP Kosice — okolie &. 2013/00606 zo diia
02. 05. 2013. Vk. 0. Buzica doslo kroztleneniu pdvodnej obecnej parcely ¢. 6/1
a nasledkom toho je ¢ast’ vodovodného radu A1-3 vedend po parcele & 6/34 evidovanej
na liste vlastnictva &. 1270, vo vlastnictve fyzickej osoby.

Na zéklade vysledku ustneho pojednavania stavebnik v termine do 23. 11. 2016 doplnil

nasledovné doklady:

- hlasenie o ukonéeni archeologického vyskumu zo dfia 17. 07. 2015,

- geometricky plan ¢&. 48/2016 vypracovany GEOBUILD, s. r. 0. Kosice (na vymedzenie
rozsahu vecného bremena pre k. 0. ReSica),

- doklad o odovzdani porealizatného zamerania stavby Hydromeliordcidm, §. p., VP
Kosice,

- spresnenie udajov 0 SO 10 aSO 11 (doplneny projekt skutoéného vyhotovenia
a porealiza¢né zameranie),

- rozhodnutie OUZP Kosice — okolie & 2013/00606 zo dita 02. 05. 2013,

- doplneny preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace ¢. 19/06/2016 zo dna
03. 06. 2016,

- zavizné stanovisko RUVZ Kosice &. 2016/05816-02/HZPaZ zo diia 07. 11. 2016,

- stanovisko SVP, §. p., OZ KoSice, Spravy PHaB ku kolaudicii stavby &. CS SVP OZ
KE 2561/2016/2 zo diia 27. 10. 2016,

- zmluvu o zriadeni vecného bremena zo dna 22. 11. 2016 uzatvorenu s vlastnickou
parcely ¢. 6/35 v k. 1. Buzica,

- suhlasné stanovisko Obce Perin — Chym, zastipenej starostom ku kolaudacii stavy,

- suhlasné stanovisko Obce NiZny Lénec, zastipenej starostom ku kolaudécii stavby
zo diia 20. 10. 2016,

- sthlasné stanovisko Obce Cestice, zastipenej starostom ku kolaudécii stavby zo diia
24.10. 2016,

- sthlasné stanovisko Obce Buzica, zastipene]j starostom ku kolaudacii stavby zo dia
22.11. 2016,

- doplnené porealizatné zameranie pre vodovodny rad A3 realizovany v rdamci SO 05.1.
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Drobné nedostatky, na ktoré upozornili na Gstnom pojednavani starostovia obei Cestice,
Buzica, Nizny Lanec aPerin — Chym tykajuce sa hlavne spitnej UGpravy miestnych
komunikacii, boli v spolupréci so starostami obci odstranené v termine do 22. 11. 2016.

OU Kosice — okolie, OSZP, ako prisludny organ Statnej vodnej spravy, na zdklade
vysledku vykonanej vodopravnej kolaudacie, pri ktorej neboli zistené skuto€nosti braniace
riadnemu uZivaniu vodnej stavby a na podklade predloZenych dokladov, ktoré su potrebné
pre vydanie rozhodnutia, povoluje zmenu vodnej stavby ,,Skupinovy vodovod obci udolia
Kanapty — II. etapa® a jej uzivanie tak, ako je to uvedené vo vyrokovej &asti tohto
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podl'a § 73 ods. 8 vodného zdkona oznamuje verejnou vyhlaskou
a v sulade s ustan. § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorSich predpisov sa vyvesi na 15 dni spésobom v mieste obvyklym, posledny den
tejto lehoty je diiom dorudenia.

Spravny poplatok bol zaplateny vo vyske 530,- € bankovym prevodom podl'a polozky
62a pism. g) sadzobnika spravnych poplatkov, ktory tvori prilohu zakona ¢&islo 145/1995 Z.z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podla § 53 a nasl. zdkona &islo 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov moZno odvolat do 15 dni
odo dita doru¢enia na Okresny trad Ko8ice — okolie, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie. Toto rozhodnutie moZno preskimat’ sidom po vyéerpani riadnych
opravnych prostriedkov.

Dorucuje sa
1. VVS, a.s., GR, Komenského 50, Kosice
2. Obec Cestice, zastipena starostom + verejna vyhlaska
3. Obec Komarovce, zastiipend starostom + verejnd vyhlaska
4. Obec Buzica, zastupena starostom + verejna vyhlaska
5. Obec ReSica, zastupena starostom + verejnd vyhlaska
6. Obec Nizny Lanec, zastiipena starostom + verejna vyhlaska
7. Obec Perin — Chym, zastiipena starostom + verejna vyhlaska
8. Projektant: Ing. Andrej Boc¢koras, ENVIROLINE s. r. o. Kosice, Frantidkaska 5,

Kosice

9. SPF Bratislava, Budkova 36, Bratislava
Na vedomie
1. ZSR. GR, Klemensova 8, Bratislava
2. SPF Bratislava, RO, Letn4 27, KoSice
3. VVS, a.s., zavod Kosice, Komenského 50, Kogice
4. RUVZ Kosice, Ipel'ska 1, Kosice vansic Vo .
5. SVP, 3. p., OZ Kogice, Dumbierska 14, Kosice e OB IR e
6. SC KSK, Ostrovského 1, Kosice ' ) E A1~ 20
7. Hydromelioracie §. p., Vrakunské 29, Bratislava £9 717 U0
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8. STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s. r. 0., ZdruZenie ZIPP — ARPROG,
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
. Krajsky pamiatkovy trad Kosice, Hlavna 25, Kogice
10. OU Kosice — okolie, OSZP, usek OH. Hroncova 13, Kogice

Ing. Olga KormoSova
vedica odboru




